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DECYZAJA .
ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PLYWALNI ZA 2022 .
Plywalnia Kgpielisko Lesne ul. Toszecka 137, Gliwice

Na podstawie: _
e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22022 r., poz. 2000 ze zm.),
o art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
e § 4 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagaf,
jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

po przeanalizowaniu:

— parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o kt6rych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,

— wynikéw badafi wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,
zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach
harmonogramem kontroli wewnetrznej,

— zakresu i czestotliwosci wykonywania badain wody przez zarzadzajacego plywalnia

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
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— wynikéw badad wody na ptywalni wykonywanych przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przed wydaniem oceny,
— podejmowanych dziatati naprawczych,
uwzgledniajgc przeprowadzong w dniu 20.07.2022 r. kontrole kompleksowg w zakresie oceny
stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu oraz realizowanie wymagan

wWw. rozporzadzenia

stwierdzam
ze eksploatacja plywalni ,.Kapielisko Lesne” przy ul. Toszeckiej 137 w Gliwicach w 2022 r.
byla prowadzona przez zarzadzajacego w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo zdrowotne

0s6b korzystajacych z obiektu, jednakze stwierdzano uchybienia w trakcie jej prowadzenia.

Uzasadnienie

Plywalnia ,Kgpielisko Lesne” przy ul. Toszeckiej 137 w Gliwicach posiada 4 niecki
wyposazone w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-poi:vietrzny. Woda uzdatniania jest
w oparciu o 4 systemy cyrkulacji.

Zarzzgdzajacy plywalnia sezonows realizowal badania jakosci wody, zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
harmonogramem kontroli wewnetrznej jakosci wody oraz kazdorazowo w przypadku
wystgpienia sytuacji moggcej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na pltywalni. Analizy
byly wykonywane w laboratorium posiadajgcym akredytacje (AB 418) Polskiego Centrum
Akredytacji na wykonywanie badai odpowiadajgcych metodykom referencyjnym analiz
wody na plywalni okre$lonych w zalgczniku nr 4 do ww. rozporzadzenia, a sprawozdania
z badan przekazywane byly terminowo.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 3 do ww. rozporzadzenia
zakres badan obejmowal parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella
sp., potencjat redox, pH, chlor wolny, chlor zwigzany, metnosé, chloroform, > THM, azotany,
utlenialnosé.

Podczas kontroli kompleksowe] przeprowadzonej dnia 20.07.2022 r. stwierdzono
nieprawidlowosci w zakresie stanu sanitarno-higienicznego dot. spelnienia wymagan
natozonych na zarzadcg¢ w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230):

2z5



— niezgodna czestotliwo$¢ pobierania prébek wody na plywalniach okreélona
w zal. nr 3A w zakresie wskaZnikéw fizykochemicznych: temperatura, chlor wolny,
chlor zwigzany, pH, potencjat redox — co jest niezgodne z § 5 ww. rozporzadzenia,
— brak udokumentowanych spostrzezen i podejmowanych czynnosci, z uwzglednieniem
daty, godziny i podpisu osoby dokonujgcej biezacej obserwacji wody na plywalni;
odnotowania przejrzystosci wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszezen
ipodjgtych dzialan naprawczych, spostrzezen moggcych mie¢ wplyw
na zanieczyszczenie wody W niecce basenowej oraz wszelkich innych
nieprawidtowosci i podejmowanych w zwigzku z nimi czynnoéci; daty i godziny
wylaczenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny
poinformowania o tym wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, w przypadku stwierdzenia wystgpienia incydentow katowych
Iub incydentéw wymiotnych w wodzie na ptywalni — co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt
11lit. a, b, c.,
co skutkowato wydaniem zalecen doraznych. Podczas kontroli sprawdzajacej stwierdzono
niewykonanie czg$ci wydanych zalecen doraznych (w dalszym ciagu nie pobierano probek
wody na plywalni ze zgodng czgstotliwoscia w zakresie wskaznika fizykochemicznego
potencjat redox), w zwigzku z powyzszym wszczeto postgpowanie administracyjne przed
wydaniem decyzji nakazujacej usunigcie stwierdzonych nieprawidlowosci. Jednakze
wlasciciel obiektu pismem 2z dn. 10.08.2022 r. poinformowal o wykonaniu zalecen
pokontrolnych. W dniu 12.08.2022 r. przeprowadzono kontrole¢ sprawdzajaca, ktora
potwierdzila usuniecie nieprawidiowosci oraz wykonanie doraznych zalecer. W zwigzku
zpowyzszym wydana zostala 1 decyzja umarzajaca nr NS/HK-432-46-1(5)/22 z dnia
17.08.2022 1.

W ocenianym okresie badania wykonywane na terenie pltywalni Kapielisko Leéne
w Gliwicach w ramach kontroli urzedowej oraz kontroli wewngtrznej prowadzonej przez
zarzadzajacego pozwalajg stwierdzi¢é bezpieczenstwo korzystania zobiektu, jednakze
stwierdzano uchybienia w trakcie. jej prowadzenia.
W ocenianym okresie na ptywalni pobrano ogdétem 37 prébek wody do badan.
W 32 probkach wody pobranych z niecek basenowych i systeméw cyrkulacji ptywalni
stwierdzono przekroczenie parametréw fizykochemicznych: chloroform (30), ZTHM (8),
pH (6), redox (8), utlenialnosé (5), metnosé (2), oraz chlor zwigzany (1).
Z uwagi na utrzymujgce si¢ przekroczenia warto$ci parametrycznej ustalonej dla chloroformu

w badaniach wykonywanych w ramach kontroli urzedowej oraz wewnetrznej (0,0341 —
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0,230 mg/l, wartoé¢ zalecana 0,03 m/l), wydano decyzje administracyjng nr NS/HK-432-46-
2(12)22 z dn.16.08.2022 r. nakazujacg doprowadzi¢ jako$¢ fizykochemiczng wody
w zakresie stezenia chloroformu do wartodci okreslonych w przepisach prawa w niecce
sredniej, niecce malej oraz niecce brodzika Kapieliska Le$nego przy ul. Toszeckej 137
w Gliwicach do dnia 26.08.2022 r. Zarzadca o$wiadczyl w pismie zdnia 02.09.2022 r.,
1z , Kapielisko Le$ne” w Gliwicach zakoficzylo swoja dziatalno$é w sezonie 2022 z dniem
27 sierpnia 2022 roku. Po kazdym sezonie kapielowym niecki basenowe zostaja oprézniane
i napelniane $wieza wodg przed ponownym otwarciem obiektu. W zwigzku z powyzszym nie
ma mozliwosci wykonania badan kontrolnych jakos$ci wody w ww. obiekcie dlatego wydano
decyzj¢ nr NS/HK-432-46-2(16)/22 z dnia 22.09.2022 r. stwierdzajgca wygasniecie decyzji
z dnia 16.08.2022 r. nr NS/HK-432-46-2(12)/22.

Prekursorami, ktére prowadza do powstania THMOéw (m.in. chloroformu) w wodach
basenowych, jako ubocznego produktu dezynfekeji podchlorynem sodu sg zwigzki organiczne
najczgSciej pochodzenia antropogenicznego (pot, mocz, naskérek, wiosy). W przypadku
ptywalni odkrytych dodatkowy czynnik stanowia zanieczyszczenia srodowiskowe wnoszone
do niecek (pyl, kurz, trawa, $rodki kosmetyczne z filtrami UV). Kgpielisko Leéne
w Gliwicach charakteryzuje si¢ nieckami o bardzo duzych objetosciach, napetnianych wodg
pochodzaca ze zbiornik6w retencyjnych o duzej zasobnosci w substancje organiczne. Z uwagi
na powyzsze odpowiedni system uzdatniania wody jest niezbedny do zapewnienia dobrej
jakosci wody. W przypadku THM’6w (m.in.chloroformu) narazenie nastepuje droga
pokarmowa, poprzez wdychanie powietrza i kontakt przez skére np. w trakcie kapieli. Nalezy
zaznaczy¢, iz na przestrzeniach otwartych wchlanianie drogg wziewna jest w znacznej mierze
ograniczone.

Parametry takie jak chlor zwigzany, redox 1 pH zalezg w duzej mierze od obcigzenia
plywalni, a ich warto$¢ zmienia si¢ wielokrotnie w ciggu doby. Nie majg znaczenia
dla zdrowia ludzi, sg jednak pomocne w ocenie funkcjonowania systemu uzdatniania wody
basenowe;j.

Utlenialno$¢ jest wskaznikiem zuzycia wody i jej zanieczyszczenia przez kgpiacych.
Ich warto$¢ parametryczna stanowi réznice pomiedzy woda doprowadzong na plywalnie,
a wodg w nieckach basenowych. Laboratorium nie uwzgledniato réznicy pomiedzy wartoécig
tych parametréw w wodzie w mnieckach basenowych, a ich zawartosciz w wodzie
doprowadzane] do plywalni, co uniemozliwilo ocene zgodnosci ww. parametréw

Z normatywem.
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W 1 prébce pobranej z systemu cyrkulacji niecki §redniej wykazano przekroczenie

parametru mikrobiologicznego tj. Legionella sp. Badania kontrolne nie wykazaly
przekroczen.
Pozostale parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spelnialy wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). W 2022 r.
nie stwierdzono braku przydatnosci wody do kapieli.

Zgodnie z § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajgcy plywalnig w komunikacie
zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje
o ostatniej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora
sanitarnego, spelnieniu przez wodg¢ na ptywalni wymagan okreslonych w ww. rozporzadzeniu
lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci, podjetych dziataniach
naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakosci wody na plywalni
do odpowiednich wymagan.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshiguje prawo wniesienia odwotania do Slaskiego Pafistwowezo Wojewddzkiege
Inspektora Sanitarnego za pofrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Jednoczesnie informuje sie o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwolania. Oswiadczenie musi mie¢ forme
pisemna, zostaé¢ zlozone bezposrednio przed organem, badZ przestane poczta lub $rodkami komunikacji
elektronicznej na ogélnych zasadach,

Zlozenie o§wiadczenia powoduje ostateczno$é i prawomocno$é niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.
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